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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


17.06.2024                                                             № ___

	О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2023 № 160


              







В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.06.2024 № __
служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2023 № 160 «О ставках за единицу максимальной мощности и стандартизированных тарифных ставках за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности на территории Астраханской области, на 2024 год» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела технической оценки службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех календарных дней со дня принятия направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В срок не позднее семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления в Думу Астраханской области.
2.4. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.5. В срок не позднее семи рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего постановления, экспертного заключения, протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.06.2024 № __ в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде посредством размещения в единой информационно-аналитической системе.
2.6. В срок не позднее семи рабочих дней со дня принятия направить копии настоящего постановления, экспертного заключения, протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.06.2024 № __ территориальным сетевым организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности на территории Астраханской области.
2.7. В семидневный срок со дня принятия разместить настоящее постановление на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://tarif.astrobl.ru).
2.8. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Руководитель                                                                            А.А. Свиридов




     Зарегистрировано 17.06.2024
      Регистрационный номер № 307/24/_
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Приложение 
к постановлению 
службы по тарифам 
Астраханской области 
от 17.06.2024 № __

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на 2024 год*

	№
	Обозначение
	Наименование
	Единица 
измерения
	Размер ставки

	
	
	
	
	Для заявителей, кроме указанных в пунктах 12(1), 13(2)-13(5) и 14 Правил** на уровне напряжения 0.4 кВ и ниже
	Для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2)-13(5) и 14 Правил** на уровне напряжения 0.4 кВ и ниже

	1
	С 1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем
	рублей за одно присоединение
	18 508
	7 124

	1.1***
	С 1.1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю
	рублей за одно присоединение
	5 520
	5 520

	1.2.1***
	С 1.2.1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
	рублей за одно присоединение
	-
	1 604

	1.2.2***
	С 1.2.2
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
	рублей за одно присоединение
	12 988
	-





	№
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Размер ставки

	[bookmark: sub_15231411]2.3.1.4.1.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 710 809

	
	[image: ]
	
	
	2 756 281

	[bookmark: sub_15231421]2.3.1.4.2.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 865 495

	
	[image: ]
	
	
	2 990 566

	[bookmark: sub_15231431]2.3.1.4.3.1
	[image: ]
	
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные

	рублей/км
	2 400 861

	[bookmark: sub_15232311]2.3.2.3.1.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	990 025

	
	[image: ]
	
	
	2 494 297

	[bookmark: sub_15232321]2.3.2.3.2.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 832 685

	2.3.2.3.3.1
	[image: ]
	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	3 483 491

	[bookmark: sub_15311122]3.1.1.1.2.2
	[image: ]
	
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее

	рублей/км
	4 921 900

	[bookmark: sub_15311131]3.1.1.1.3.1
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	5 062 370

	3.1.1.1.3.2
	[image: ]
	
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее

	рублей/км
	4 550 747

	[bookmark: sub_15311141]3.1.1.1.4.1
	[image: ]
	
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

	рублей/км
	7 519 378

	[bookmark: sub_15311142]3.1.1.1.4.2
	[image: ]
	
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее

	рублей/км
	6 099 642

	3.1.2.1.2.1
	[image: ]
	
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

	рублей/км
	3 291 649

	
	[image: ]
	
	
	6 453 344

	3.1.2.1.3.1
	[image: ]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	4 131 037

	
	[image: ]
	
	
	6 680 939

	[bookmark: sub_15312132]3.1.2.1.3.2
	[image: ]
	
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее

	рублей/км
	5 864 813

	
	[image: ]
	
	
	4 653 057

	[bookmark: sub_15312141]3.1.2.1.4.1
	[image: ]
	
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	5 345 149

	
	[image: ]
	
	
	9 218 732

	[bookmark: sub_15312142]3.1.2.1.4.2
	[image: ]
	
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее

	рублей/км
	4 227 534

	
	[image: ]
	
	
	6 897 833

	[bookmark: sub_15312242]3.1.2.2.4.2
	[image: ]
	
кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее

	рублей/км
	3 554 176

	[bookmark: sub_15361111]3.6.1.1.1.1
	[image: ]
	
кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	15 322 379

	[bookmark: sub_15361131]3.6.1.1.3.1
	[image: ]
	
кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	9 727 070

	3.6.1.1.4.1
	[image: ]
	
кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	11 563 000

	[bookmark: sub_15361142]3.6.1.1.4.2
	[image: ]
	
кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	5 484 805

	[bookmark: sub_15362131]3.6.2.1.3.1
	[image: ]
	
кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

	рублей/км
	5 936 375

	4.2.1
	[image: 00007803]
	линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно
	рублей/шт
	[bookmark: _GoBack]132 697

	[bookmark: sub_155111]5.1.1.1
	[image: ]
	
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа

	рублей/кВт
	25 761

	
	[image: ]
	
	
	74 056

	[bookmark: sub_155121]5.1.2.1
	[image: ]
	
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа

	рублей/кВт
	12 810

	
	[image: ]
	
	
	15 541

	[bookmark: sub_155122]5.1.2.2
	[image: ]
	
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа

	рублей/кВт
	10 696

	
	[image: ]
	
	
	12 430

	[bookmark: sub_155132]5.1.3.2
	[image: ]
	
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа

	рублей/кВт
	5 699

	
	[image: ]
	
	
	6 534

	[bookmark: sub_155142]5.1.4.2
	[image: ]
	
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа

	рублей/кВт
	3 680

	
	[image: ]
	
	
	4 431

	[bookmark: sub_155152]5.1.5.2
	[image: ]
	
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	2 260

	[bookmark: sub_155222]5.2.2.2
	[image: ]
	
двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	39 427

	[bookmark: sub_155232]5.2.3.2
	[image: ]
	
двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа

	рублей/кВт
	19 513

	
	[image: ]
	
	
	13 111

	[bookmark: sub_155233]5.2.3.3
	[image: ]
	
двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа

	рублей/кВт
	39 012

	[bookmark: sub_155242]5.2.4.2
	[image: ]
	
двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	11 470

	[bookmark: sub_155251]5.2.5.2
	[image: ]
	
двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	8 447

	
	[image: ]
	
	
	9 181

	[bookmark: sub_155273][bookmark: sub_155263]5.2.7.3
	[image: ]
	
двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	12 323

	
	[image: ]
	
	
	9 783

	[bookmark: sub_15811]8.1.1
	[image: ]
	
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения
	рублей за 
точку учета
	14 373

	[bookmark: sub_15821]8.2.1
	[image: ]
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения
	рублей за 
точку учета
	27 458

	
	[image: ]
	
	
	555 702

	[bookmark: sub_15822]8.2.2
	[image: ]
	
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения
	рублей за 
точку учета
	29 244



* Ставки устанавливаются в ценах периода регулирования.
** Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
*** Ставки применяются как для постоянной, так и для временной схемы электроснабжения.
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